标准名称（标准编号）:

火力发电厂电气监控管理系统设计技术规程（T/CSEE 0178-2021）。
起草单位：

中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司。

起草人：

武文婷、张欢畅、杨月红、朱蕊莉、卢艳林、史沁鹏、李哲浩，汪元娇

技术归口标准专业委员会：

中国电机工程学会电力建设专业委员会技术归口和解释。

标准适用范围及主要技术内容:
1）适用范围：

本标准明确了火力发电厂电气监控管理系统的系统结构、组网方式、主站、通信管理站及测控单元的基本技术条件、功能要求、主要技术指标及相关要求。
本标准适用于新建火力发电厂电气监控管理系统的设计，扩建、改建工程可参照使用。
2）主要技术内容：
本标准主题章分为11章，由总则、规范性引用文件、术语和定义、系统总体要求、系统构成及技术要求、系统功能要求、通信、主要性能指标、电源及接地、设备布置、电缆选择及敷设组成。
内容主要包括火力发电厂电气监控管理系统的系统要求、监控/监测范围、系统接口要求、系统网络结构及组网方式、系统配置方案、系统各层技术要求等，包含发电厂电力网络系统在内的全站电气监控管理系统、基于DL/T 860的发电厂电气监控管理系统的相关设计规定。
本标准兼顾了已投入运行的火力发电厂设计和运行的实际状况，本着安全适用、技术先进、经济合理等原则，制定了火力发电厂电气监控管理系统设计的相关规定，以规范电气监控管理系统设计、促进工程设计技术水平的提高。

标准的应用情况介绍:

本标准以火力发电厂工程设计的经验和成果为基础，参照国家有关法律法规、国家标准、电力行业标准进行编制。本标准是适用于火力发电厂电气监控管理系统设计的指导性文件。
本标准规范和指导了火力发电厂电气监控管理系统设计，对电气监控管理设计提出了必要的要求和原则。目前各设计单位和设备厂家已经逐渐将本标准作为火力发电厂电气监控管理系统的设计依据，被行业所认可。

DL/T5136《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》对电气系统控制基本要求做了规定，DL/T 5226《发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规程》对发电厂电力网络微机监控系统设计做出规定，均未对全厂电气监控系统设计做出规定。本标准填补了国内行业还没有火力发电厂电气监控管理系统专门设计标准的空白。

标准联系人姓名、电话、邮箱:

标准联系人：武文婷
电话： 18192589309

邮箱：wuwenting@nwepdi.com
