1、 标准名称（标准编号）:
火力发电厂交流保安电源系统设计规程（T／CSEE 0179—2021）
2、 起草单位：

中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司西北电力试验研究院、中国电力建设工程咨询中南有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
3、 起草人：

沈坚、艾冬梅、粆敏、冯梦圆、杨柳、杨月红、朱蕊莉、薛立、张建丁、刘川燕、邓应华、曾小超、钱序、胡振兴
4、 技术归口标准专业委员会：

中国电机工程学会电力建设专业委员会技术归口和解释
5、 标准适用范围及主要技术内容:
1）、适用范围：

本文件规定了交流保安电源系统的厂用电接线、柴油发电机组的选择及校验，以及交流保安系统的控制、信号、测量及自动装置等技术要求。

本文件适用于汽轮发电机组容量为200MW级及以上新建或扩建的火力发电厂。
2）、主要技术内容：
本标准规定了200 MW级及以上火力发电厂交流保安电源系统设计的方法，规范了保安电源接线设计原则，为同类电厂的设计提供技术标准和依据。

本着先进性和实用性等原则，在交流保安电源系统母线的接线方式、交流保安电源系统的切换、柴油发电机组的选择、设备布置、交流保安系统的控制、信号、测量及自动装置等设计方面，参照引用现有标准的基础上，补充了具有交流保安电源特点的相关规定。
6、 标准的应用情况介绍:
本标准为200 MW级及以上火力发电厂交流保安电源系统设计依据标准，标准中明确了交流保安电源系统设计、柴油发电机组的选择及校验、低压开关柜的选择、电力电缆的选择、交流保安系统设备布置、柴油发电机组的继电保护装置、交流保安电源系统的控制、信号、测量及自动装置的设计原则等规定，并提供了交流保安负荷的分类及运行特性及交流保安电源系统典型接线方案供参考，具有良好的操作性、指导性。
燃机发电厂、光热发电厂及压缩空气储能电站等可参照执行。

标准的发布，填补了目前我国火力发电厂交流保安电源系统设计规范的空白，对提高交流保安电源系统的设计质量及运行可靠性具有良好的指导意义。
7、 标准联系人姓名、电话、邮箱:
标准联系人：艾冬梅
电话： 18092813053

邮箱：aidongmei@nwepdi.com
